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UBICACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS EN 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN BASADO EN EL 
FILTRO DE KALMAN. 
 
Resumen 
En el presente trabajo se aborda una 
metodología que permita ubicar y 
clasificar los diferentes tipos de fallas 
eléctricas que se puedan generar en una 
línea de transmisión, para ello se realiza un 
algoritmo del filtro de Kalman el cual se 
basa en el análisis de las señales de 
corriente y voltaje obtenidas del simulador 
EMPT en el cual se planteó varios 
escenarios con fallas de tipo simétricas y 
asimétricas en las líneas de transmisión del 
SEP.   
El problema está enfocado en ubicar fallas 
eléctricas en las líneas de transmisión del 
sistema IEEE de 9 barras y los resultados 
obtenidos llevarlos al algoritmo del filtro 
de Kalman que ha sido desarrollado en 
Matlab, el cual se basa en realizar un 
conjunto de procesos recursivos con las 
señales de voltaje y corriente que 
alimentan al filtro y así permitir visualizar 
un estado oculto de un proceso, que para 
el caso es ubicar fallas eléctricas. 
Este es un método que no requiere de un 
previo conocimiento o aproximación del 
tipo de falla, puesto que el filtro se 
caracteriza por ser un estimador y por ende 
se forma de una parte predictiva y 
correctiva.   
Los resultados obtenidos han sido 
verificados generando varios escenarios 
de fallas con el simulador EMPT, 
validando la eficacia y precisión del 
método propuesto basado en el filtro 
Kalman para la identificación de fallas 
eléctricas.  
Palabras Clave: Clasificación de fallas, 
filtro Kalman, localización de fallas, líneas 
de transmisión, proceso recursivo.  
Abstract 
In the present work a methodology is 
approached that allows to locate and 
classify the different types of electrical 
faults that can be generated in a 
transmission line, for this a Kalman filter 
algorithm is carried out which is based on 
the analysis of the signals of current and 
voltage obtained from the EMPT 
simulator in which several scenarios with 
symmetric and asymmetric failures in the 
transmission lines of the SEP were 
proposed. 
The problem is focused on locating 
electrical faults in the transmission lines of 
the IEEE 9-bar system and the results 
obtained are taken to the Kalman filter 
algorithm that has been developed in 
Matlab, which is based on performing a set 
of recursive processes with the voltage and 
current signals that feed the filter and thus 
allow to visualize a hidden state of a 
process, which for the case is to locate 
electrical faults. 
This is a method that does not require prior 
knowledge or approximation of the type of 
failure since the filter is characterized by 
being an estimator and therefore is made 
up of a predictive and corrective part. 
The results obtained have been verified by 
generating various fault scenarios with the 
EMPT simulator, validating the efficiency 
and precision of the proposed method 
based on the Kalman filter for the 
identification of electrical faults.  
 
 
Keywords: Fault classification, Kalman 
filter, fault location, transmission lines, 
recursive process.
 2 




Las líneas de transmisión en un sistema 
eléctrico de potencia (SEP), conectan 
grandes centros de producción con 
subestaciones que se ubican 
geográficamente dispersas en los 
alrededores de las ciudades y cuyo 
objetivo es el de disminuir el voltaje a 
niveles que puedan ser suministrados a 
los diferentes tipos de consumidores 
finales. La transmisión de energía a largas 
distancias se realiza a altos niveles de 
voltajes y así minimizar la corriente, y por 
ende la pérdida de la línea. El sistema de 
transmisión puede ser catalogado como la 
columna vertebral del SEP, puesto que de 
aquello depende el equilibrio dinámico 
entre producción y consumo [1].  
El SEP debe poseer la capacidad de 
suministrar energía eléctrica 
ininterrumpidamente de tal forma que, su 
nivel de confiabilidad no se vea afectado 
en el caso que surgiera algún tipo de falla 
como los que se abordarán en los 
siguientes apartados. Es por ello la 
necesidad de buscar nuevos métodos que 
permitan ubicar fallas eléctricas en el 
sistema de transmisión de manera precisa 
y efectiva, de tal forma que el sistema 
pueda volver a reestablecer el servicio en 
el menor tiempo posible y se puedan 
evitar daños en los equipos [2]-[3].  
En la actualidad existen varios métodos 
propuestos para la ubicación de fallas en 
un sistema de transmisión, de acuerdo a 
[4], se clasifican en tres categorías; 
método de impedancia de un solo 
extremo, método de impedancia de doble 
extremo, y método de la onda viajera. Los 
primeros dos métodos se basan en la 
medición fasorial de la frecuencia 
fundamental de uno o dos terminales, que 
forman la línea de transmisión para la 
ubicación de la falla a través del cálculo 
de la impedancia desde el punto de falla 
hasta el terminal [5].  Mientras que, el 
método de onda viajera registra los 
tiempos de arribo de las ondas para 
determinar la ubicación de la falla, este 
método presenta cierta característica por 
el cual es cuestionado, puesto que, 
demanda una alta frecuencia de muestreo 
y cuando una falla se genera cerca de una 
barra la precisión del resultado no es muy 
acertado, otra particularidad es que, es 
limitada a la capacidad de detectar todas 
las posibles fallas que pudiesen generar. 
Es por ello que cuando se produce un falla 
monofásica a tierra, el ángulo de inicio es 
muy pequeño, las señales transitorias 
producidas por la falla son muy débiles y 
por lo tanto, las protecciones de onda 
viajera no podrían identificar este tipo de 
falla y es una de las que estadísticamente 
se producen con mayor frecuencia [4]-
[6].  
Para profundizar más a detalle algunos 
métodos propuestos por varios autores, se 
realiza un análisis de cada uno de los 
mismos. 
El método expuesto en [7] propone 
localizar y clasificar las fallas eléctricas a 
partir de las mediciones de propagación 
para reconstruir los perfiles espaciales de 
los parámetros de impedancia distribuida 
y conductancia en derivación de una línea 
de transmisión con pérdidas. Este método 
se basa en la obtención de medidas de 
pérdidas de retorno en los dos extremos 
de la línea de transmisión, al igual que las 
medidas obtenidas cuando se genere una 
pérdida de transmisión entre los dos 
extremos. Además, dicho método utiliza 
un modelo de dispersión inversa que se 
basa en la aproximación de Born y así 
logra obtener las aproximaciones que 
requiere el método. Una de sus ventajas 
es que brinda un conjunto de expresiones 
analíticas individuales cuyo objetivo es el 
de proporcionar los parámetros de la línea 
de transmisión que serán objeto de 
estudio.    
En [2] los autores proponen un método 
que se basa en la obtención de la corriente 
de las tres fases y una técnica de 
promedio móvil. Es decir, en condiciones 
normales la corriente de las tres fases es 
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constantes, mientras que si el sistema 
presenta algún tipo de variación que 
superen los límites establecidos, será 
considerado como falla eléctrica. Basado 
en la teoría de la media móvil, es definido 
un criterio el cual pueda detectar la 
presencia y tipo de falla producida. De 
acuerdo con resultados obtenidos, este 
método es viable utilizar en SEP de 5 y 9 
barras de simple o doble circuito. 
Mientras que en [8] proponen un método 
basado en morfología matemática en 
tiempo real que permitirá ubicar y 
clasificar fallas eléctricas. Dicho método 
consiste en implementar un filtro de 
mediana morfología, que extraerá las 
características de la falla producida, y 
posterior a ello esta información servirá 
para alimentar a un árbol de decisiones y 
clasificar el tipo de falla.   
Los autores [9] proponen una 
metodología basado en el modelo de línea 
distribuida de doble circuito 
considerando los acoplamientos mutuos 
entre los dos circuitos. Las mediciones de 
voltaje corriente permiten detectar, 
clasificar y ubicar el punto que se generó 
la falla eléctrica. Mientras que en [10], 
plantean una técnica diseñada con base a 
los fasores de corriente y voltaje 
recibidos, la cual calcula el coeficiente de 
varianza de cada muestra recibida dentro 
de un determinado tiempo, y en función 
de aquello es clasificado y ubicado el tipo 
de falla que se generó.  
En [11] proponen un método analítico 
para ubicar fallas en líneas de doble 
circuito, el mismo que se basa en la 
medición de corriente y voltaje en los 
extremos de la línea. La distancia es 
calculada a través del análisis de la red de 
secuencia equivalente mientras se 
encuentre en condición de falla de línea 
única a tierra durante el otro circuito en 
falla se encuentre conectado a tierra en 
sus dos extremos. De acuerdo con los 
resultados obtenidos este método 
presenta un error menor al 1%. Mientras 
que el método propuesto por [12], 
considerando una metodología muy 
similar, el error es inferior al 1.5% en 178 
casos que se realizaron las pruebas, 
obteniendo una precisión igual al 98%. 
La diferencia que presentan los dos 
métodos respecto a la obtención es datos 
es muy baja.  
En [13] presentan una novedosa 
metodología híbrida la cual está 
compuesta del algoritmo Relief y la 
transformada de Wavelet ante una 
contingencia. El método propuesto utiliza 
los datos de voltajes y corrientes 
obtenidos de las Unidades de Medición 
Fasorial (PMU por sus siglas en inglés), 
desplegadas en el SEP a prueba. El 
algoritmo Relief es quién ubica una falla 
en la línea de transmisión, mientras que, 
la Transformada Continua de Wavelet 
permite analizar el comportamiento 
transitorio obtenido de las señales de 
voltaje y corriente. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, la precisión de este 
método es igual al 94.1%.  
En [4], proponen un método de 
clasificación y ubicación de fallas 
eléctricas basado en el filtro de Kalman. 
Este filtro se basa en las señales fasoriales 
obtenidas tanto de corriente y voltaje, 
inicialmente proporciona una estimación 
del tipo de falla generada, posterior a ello, 
realiza un filtrado reforzado en el cual 
clasifica y ubica de manera precisa la falla 
eléctrica. Los resultados obtenidos 
representan una aproximación con un 
error promedio igual a 0.159%, en 
comparación al método de un solo 
extremo y doble extremo. 
 Por otra parte, como consecuencia de una 
falla, los componentes del SEP se ven 
sometidos a una variedad de 
perturbaciones, elevadas magnitudes de 
corriente de cortocircuito durante el 
tiempo que tomen las protecciones 
eléctricas en despejar la falla. Es por ello 
que las fallas eléctricas no afectan 
únicamente a los equipos, sino que 
también se ve afectada la calidad de 
energía entregada a los consumidores [3].  
Las protecciones instaladas en las líneas 
de transmisión deben actuar en el 
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momento oportuno, es decir, que brinden 
un nivel de confianza y seguridad. De 
acuerdo con IEEE C.37.2-2008, el nivel 
de confianza está definida como el grado 
de certeza de que el relé opere 
correctamente. Mientras que, la seguridad 
está definida como el grado de certeza de 
que el relé no opere erróneamente [14].  
La protección diferencial de corriente 
(87) y la protección de distancia (21) son 
ampliamente utilizados para protecciones 
de líneas de transmisión por su alto nivel 
de confiabilidad y su capacidad de 
visualizar la impedancia entre el relé y un 
punto de falla. Sin embargo, debido a 
ciertas características de sensibilidad 
propias de los equipos se ven afectados o 
influenciados por la capacidad distribuida 
de la línea y ciertos parámetros más como 
la resistencia de falla y la saturación del 
transformador de corriente [6].  
Por otra parte, para obtener una medición 
óptima de los parámetros eléctricos, es 
indispensable la ubicación de PMU en 
sitios estratégicos. A pesar de los 
beneficios excepcionales que prestan 
estos equipos, los mismos requieren de un 
costo asociado para su despliegue en la 
red eléctrica [15]. Es por ello por lo que 
con la finalidad de maximizar la 
observabilidad y minimizar el número de 
PMU, algunos autores proponen varios 
métodos de ubicaciones óptimas para 
estos equipos [16]–[18]. 
 En [19] proponen un modelo que permite 
ubicar de forma óptima las PMU, bajo el 
criterio de contingencia N-1, basado en la 
programación lineal de enteros mixtos 
como técnica de optimización. 
Básicamente este criterio se considera 
ciertas restricciones tales como; 
observabilidad y mediciones 
redundantes. Bajo estas condiciones el 
método propuesto ubica de manera 
óptima en lugares estratégicos las PMU, 
de tal forma que permita visualizar los 
datos de todas las barras que forman parte 
del SEP. Dicho método fue probado con 
los sistemas propuestos por IEEE de 9, 
14, 30 y 118 barras.  
En el actual documento será objeto de 
estudio el sistema de 9 barras, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en [19], para 
obtener una obervabilidad de todo el SEP, 
se requiere implementar las PMU en las 
barras 4, 7 y 9 sin considerar ningún tipo 
de contingencia, puesto que esto no es 
objeto de estudio para el caso [20].  
En [21] presenta un método de 
optimización basado en el árbol de 
mínima expansión (MST) para la 
ubicación optima de PMU. Es por ello por 
lo que el algoritmo que comprende el 
método optimiza la conexión entre los 
posibles sitios candidatos para la 
ubicación de las PMU, con el objetivo de 
evitar que tome por repetidas ocasiones el 
mismo sitio candidato. Con este método 
se pretende facilitar el análisis de fallas 
eléctricas con un mínimo costo de 
recursos utilizados para el caso. Mientras 
que en [22] proponen un método muy 
similar al anterior basado en MST y la 
combinación del algoritmo genérico para 
recuperar la información no observada. 
Este método está enfocado a la 
optimización del tráfico de datos entre 
unidades de medición, la implementación 
de un sistema de monitoreo de área 
amplia (WAMS por sus siglas en ingles), 
tiene como finalidad satisfacer la 
observabilidad completa del SEP con los 
datos recuperados del algoritmo genérico.  
De acuerdo a [23] los métodos existentes 
generalmente se basan en el ruido 
gaussiano para el análisis, también 
conocido como ruido blanco. Sin 
embargo, en la realidad este tipo de ruido 
no es muy robusto como lo consideran los 
demás métodos para el análisis. Es por 
ello que, el método propuesto por [23], es 
considerado como un ruido de medición 
no gaussiano o gaussiano. En [24] 
presentan un algoritmo competitivo 
imperialista modificado (MICA), cuyo 
objetivo es el de ubicar PMU de manera 
óptima, los resultados obtenidos con este 
método reflejan un número de PMU igual 
o menor que los métodos anteriores. 
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En el presente artículo se plantea un 
método basado en el filtrado de señales 
para ubicar fallas eléctricas en las líneas 
de transmisión. Para ello, se propone 
implementar el algoritmo del filtro 
Kalman en Matlab, el cual será 
alimentado por las señales de corrientes y 
voltajes obtenidos de las líneas de 
transmisión a través del software EMPT. 
Para generar los diferentes escenarios de 
fallas, se implementará el sistema IEEE 9 
Barras del cual se obtendrá los fasores de 
voltaje y corriente de cada escenario 
planteado.  
En presente documento se encuentra 
distribuido de la siguiente manera; 
introducción, marco teórico, 
planteamiento del problema, análisis de 
resultados y conclusiones. En la sección 
de la introducción se realiza un análisis 
entre los métodos propuestos por 
diferentes autores. Mientras que, en la 
sección del marco teórico se presenta 
algunas de las técnicas utilizadas para la 
ubicación de fallas con sus modelos 
matemáticos. En la sección del 
planteamiento del problema de describe 
el modelo matemático del filtro y la 
técnica propuesta para el método del filtro 
Kalman. La sección de análisis de 
resultados contiene la validación del 
método propuesto para el efecto al igual 
que los diferentes escenarios planteados. 
En la sección de conclusión se presenta la 
información más relevante obtenida 
durante el desarrollo del trabajo.      
 
2. Métodos Para Ubicar Fallas en 
Líneas de Transmisión.  
La detección y ubicación de fallas en las 
líneas de transmisión, requieren de 
técnicas y aplicaciones altamente 
sofisticadas en el área [25]–[27]. De 
acuerdo a [28] los métodos comúnmente 
más utilizados para la detección, 
clasificación y localización son: 
• Transformada de Wavelet. 
• Onda viajera. 
• Hilbert Huang. 
• Método de impedancia de un solo 
extremo. 
• Método de impedancia de dos 
extremos.  
A continuación, se describe cada uno de 
los métodos mencionados. 
1.1. Transformada de Wavelet.  
Es un método eficiente que permite 
analizar magnitudes de corrientes y 
voltajes transitorias en las protecciones 
del sistema de energía eléctrico este 
método permite analizar 
matemáticamente los tipos de señales no 
estacionarias [2].   
La transformada de La transformada de 
wavelet descompone funciones que se 
encuentren en el dominio del tiempo f (t), 
que ayudan a encontrar un conjunto de 
coeficientes denominados, parámetros de 
traslación y escala 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏). Dichos 
parámetros generan una función 𝜓(𝑡) 
llamada wavelet madre y está dada por la 











¨*¨ hace referencia al conjugado.  
Por otra parte, la implementación de este 
método en otras aplicaciones prácticas 
puede resultar complicado, puesto que no 
existe un método estandarizado que 
permita determinar el número óptimo de 
niveles de descomposición de la función 
wavelet madre [11]. La transformada de 
wavelet se caracteriza por su flexibilidad 
en el uso de información de tiempo y 
frecuencia. Se aplica para detectar el 
arribo y tiempo de las ondas a los 
terminales de la línea de transmisión [28]. 
Transformada de wavelet discreta 
(DWT), es utilizada cuando se requiere 
extraer información en ciertos rangos de 
frecuencias, los coeficientes de diferentes 
niveles de descomposición se utilizan 
para obtener ciertas características [29].  
Este método permite estudiar y analizar 
los cambios tanto en tiempo como 
frecuencia, es por ello que posee una 
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amplia capacidad de localización de 
fallas eléctricas [30]. 
1.2. Onda Viajera.  
Este método se basa en el monitoreo 
constante de los tiempos de llegada de las 
ondas para determinar la ubicación de la 
falla, sin embargo, este método demanda 
de una frecuencia de muestreo muy alta, 
y la veracidad del resultado no es muy 
confiable cuando ocurre una falla cercana 
a un bus [31]. De acuerdo a [31] los 
esquemas tradicionales para detectar la 
onda viajera, se basan únicamente en la 
información proporcionada por una sola 
línea en falla, por tal razón presentan 
menor sensibilidad y confiabilidad. 
Especialmente cuando uno de sus 
dispositivos falla, el tiempo registrado de 
arribo de la onda es incorrecto. 
La distancia desde el punto de falla hacia 
el punto de detección está definida por la 









𝑣: es la velocidad de propagación de la 
onda viajera. 
𝑡𝑖 y 𝑡𝑗:son los tiempos iniciales de arribo 
de la onda viajera registrados por los 
puntos i y j. 
∆𝑡𝑖𝑗 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑗. 𝑙𝑖𝑗: es la ruta más corta 
entre los puntos i, j que atraviesan la línea 
en falla.  
Los datos obtenidos por los dispositivos 
de medición ubicados en los extremos de 
las líneas, pueden no ser siempre 
correctos y dependen de factores tales 
como; el clima, la edad del conductor, la 
temperatura y el pandeo de la línea de 
transmisión [32].  De acuerdo a 
resultados obtenidos, este método 
proporciona una gran confiabilidad para 
detectar fallas a tierra dentro del sistema 
de transmisión, ya que no se ve afectada 
por factores como; capacitancia 
distribuida, la oscilación del sistema y la 
saturación del transformador de corriente 
[33]–[35].  
1.3. Hilbert Huang. 
Es un método basado en tiempo y 
frecuencia que permite filtrar formas de 
onda no estacionarias unidimensionales 
en diferentes bandas de frecuencia. Como 
parte central, la transformada de Hilbert 
Huang descompone la señal no 
estacionaria y no lineal en una función de 
modo intrínseco de modo único [36].  
En la Fig.1 se muestra la división de la 
señal original 𝑆(𝑡) en una combinación 
lineal de componentes de múltiples 
ordenes 𝐶𝑗(𝑡) en orden de frecuencia y da 












𝑆(𝑡) = ∑𝑐𝑗(𝑡) + 𝑟𝑛(𝑡) 
(3) 
 
El componente de alta frecuencia 
contiene la información característica de 
la ubicación de la falla. La 
descomposición empírica es utilizada 
para extraer el componente de alta 
frecuencia en la señal de falla [36]. La 
transformada de Hilbert para cada IMF se 














    
Donde: 
𝑐𝑛(𝑡) representa la n-enésima función de 
modo intrínseco (IMF) de una señal 
arbitraria. 
𝑆(𝑡) la transformada de Hilbert para cada 
IMF. 
Considerando la definición de la ecuación 
(4), se obtiene (5). 
 
𝑋𝑛(𝑡) = 𝐶𝑛(𝑡) + 𝑗𝐻[𝐶𝑘(𝑡)]  (5) 
Donde: 
Figura 1. Descomposición modo 
empírico. 
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𝐶𝑛(𝑡) y 𝐶𝑛(𝜁): representan los pares de 
complejos conjugados que forman la 
señal analítica 𝑋𝑛(𝑡). 
1.4. Método de Impedancia de un 
solo Extremo.  
La ubicación de fallas basados en la 
impedancia de un solo extremo, miden la 
ubicación de la falla en función de la 
impedancia aparente vista desde uno de 
los extremos de la línea. Se deben medir 
los voltajes y corrientes de fase a tierra en 
cada fase para localizar todos los tipos de 
fallas eléctricas [38]. Una característica 
de este método es que, permite ubicar 
fallas de fase a fase en el caso que 
únicamente se cuente con voltajes línea – 
línea, además, las fallas de fase a tierra 
también pueden ser ubicadas conociendo 
la impedancia de la fuente de secuencia 
cero 𝑍0, considerando que la resistencia 
de falla es cero, las siguientes ecuaciones 
proporcionan una aproximación de la 
falla [5].  









Impedancia de secuencia positiva para 








𝑘: es (𝑍0𝐿 − 𝑍1𝐿)/3𝑍1𝐿   
𝑍0𝐿: es la impedancia de la línea de 
secuencia cero.  
𝑚: es la distancia por unidad de falla.  
𝐼𝑅: es la corriente residual. 
C 
 
𝑒𝑎 = |𝑚𝑚 − 𝑚𝑡| (8) 
Donde:  
𝑒𝑎: es el error absoluto por unidad (p.u), 
porcentaje (%) o distancia en kilómetros 
(km).  
𝑚𝑚: es la ubicación de la falla en; p.u, %, 
km.  
𝑚𝑡: es la verdadera ubicación de la falla 
en p.u, %, km.  
El error relativo basado en la longitud de 








𝑒𝑙: es el error relativo basado en la 
longitud de la línea en; p.u, %, km.  
𝐿: es la longitud de la línea en; p.u, %, km.  
Mientras que el error relativo tradicional 








𝑒𝑡: es el error relativo tradicional en por 
unidad (p.u), o porcentaje (%). 
1.5. Filtro Kalman  
Fue desarrollado por Rudolf E. Kalman 
en 1960 cuyo objetivo es el de identificar 
un estado oculto en un sistema dinámico 
lineal, y tiene como objetivo proporcionar 
una solución indefinida del método de 
mínimos cuadrados. Este tipo de filtro es 
comúnmente utilizado cuando se dispone 
de un conjunto de ecuaciones que 
describen el comportamiento de un 
sistema lineal  [39]. Es un método 
recursivo, elaborado para aquellas 
aplicaciones que operan en el dominio del 
tiempo [40]. 
Un sistema dinámico lineal puede 
incorporar mediciones ruidosas, por ende, 
puede ser afectado por algún tipo de ruido 
externo, comúnmente conocido como 
ruido blanco, es por ello que se utilizan 
mediciones que relacionen con el estado 
[33]. El modelo matemático del filtro 
asume que en un tiempo t el estado de un 
sistema evolucionó desde un estado 
anterior en el tiempo t − 1 según la 
ecuación (11) [41]. 
 
𝑥𝑡 = 𝐹𝑡𝑥𝑡−1 + 𝐵𝑡𝑢𝑡 + 𝑤𝑡 (11) 
Donde: 
𝑥𝑡: es el vector de estado que contiene los 
términos de interés para el sistema en el 
tiempo t. 
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𝑢𝑡: es el vector que contiene las entradas 
de control.  
𝐹𝑡: es la matriz de transición de estado. 
𝐵𝑡: es la matriz de entrada de control  
𝑤𝑡:es el vector que contiene los términos 
de ruido del proceso.   
Las medidas del sistema también pueden 
ser obtenidas de acuerdo con el modelo 
matemático descrito en la ecuación (12). 
 
𝑍𝑡 = 𝐻𝑡𝑥𝑡 + 𝑣𝑡 (12) 
Donde: 
𝑍𝑡: es el vector de mediciones  
𝐻𝑡: es la matriz de transformación que 
ubica en el vector de estado los 
parámetros en el dominio de la medición.  
𝑣𝑡: vector con el ruido de la medición y el 
ruido blanco gaussiano.   
En [4] presentan un modelo que permite 
ubicar fallas basado en el filtro Kalman, 
el modelo matemático utilizado para el 
efecto es el siguiente: 









𝑄t:es la matriz de covarianza de ruido de 










Ecuaciones de correcciones: 
 
{
x̂𝑡|𝑡−1 = x̂𝑡|𝑡−1 + 𝐾𝑡(𝑦𝑡 − 𝐻𝑡 x̂𝑡|𝑡−1)




De acuerdo a los resultados obtenidos es 
evidente la efectividad del método 
propuesto para ubicar fallas en líneas de 
transmisión eléctrica [4]. 
 
3. Planteamiento del Problema   
 
El modelo de prueba del IEEE 9 barras 
fue considerado como el escenario para 
simular los diferentes tipos de fallas que 
se pueden presentar en un SEP, así 
mismo, dicho sistema fue implementado 
en el software EMPT para obtener las 
señales de voltaje y corriente. En la Fig.2 
se muestra el modelo del sistema que se 




Bus 2 Bus 3
Bus 4
Bus 5 Bus 6































A continuación, se describen los 
parámetros de cada uno de los 
componentes eléctricos en p.u, todos 
referidos a una base de 100 MVA y 230 
kV. En la tabla 1 se describe las 
características de los generadores que 
comprenden el sistema IEEE de 9 barras. 
 
Tabla 1:Datos de generación. 
Bus V [kV] δ [deg] P [p.u] Q [p.u] 
1 17.1600 0.0000 0.7163 0.2791 
2 18.4500 9.3507 1.6300 0.0490 
3 14.1450 5.1420 0.8500 -0.1145 
  
La tabla 2 muestra las reactancias de cada 
uno de los transformadores.  
 
Tabla 2:Datos de transformadores. 
N.º Transformador X [p.u] 
Transformador 1 0.0576 
Transformador 2 0.0625 
Transformador 3 0.0586 
 
En la tabla 3 se describen los datos de las 
líneas de transmisión. Todas las líneas de 
transmisión tienen una longitud de 100 
km.  









Figura 2. Modelo IEEE de 9 barras. 
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4 5 0.0100 0.0680 0.1760 200 
4 6 0.0170 0.0920 0.1580 200 
5 7 0.0320 0.1610 0.3060 200 
6 9 0.0390 0.1738 0.3580 200 
7 8 0.0085 0.0576 0.1490 200 
8 9 0.0119 0.1008 0.2090 200 
 
En la tabla 3 se describe los parámetros 
de las cargas conectadas al sistema. Las 
cargas son modeladas con su valor en p.u 
de potencia activa y reactiva PQ.  
 
Tabla 4: Datos de las cargas. 
Bus P [p.u] Q [p.u] 
5 1.25 0.50 
6 0.90 0.30 
8 1.00 0.355 
1.6. Ubicación Óptima de PMU.  
La ubicación de los equipos de medición 
fasorial PMU, se realizó aplicando un 
método de optimización que permita 
ubicar en lugares estratégicos los cuales 
proporcionen una visibilidad completa de 
los parámetros del SEP. Las PMU se 
ubican de manera óptima en función de 
los parámetros eléctricos propios del 
sistema, para ello, se requiere de una 
matriz de conectividad (CM) que muestre 
los enlaces existentes entre cada uno de 
los buses. La matriz CM se arma de 
acuerdo con los enlaces existentes, es 
decir, si existe enlace entre dos buses se 
marca el número 1, caso contrario 0. Esta 
matriz debe ser cuadrada 𝑛 𝑥 𝑛, siendo n 




1         𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑠 𝑖, 𝑗 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛




𝑖: es el nodo de salida. 
𝑗: es el nodo de llegada.  
La matriz de conectividad (CM) para el 
modelo de prueba IEEE de 9 barras se 


























































































Para calcular la observabilidad del SEP 
en función de sus condiciones y 
características topológicas se puede 
aplicar las siguientes reglas:  
 
• Regla 1: Conocidos los valores de 
voltaje y corriente en un lado de 
cualquier ramal, aplicando la ley 
de Ohm se puede calcular los 
valores del otro extremo.  
• Regla 2: Los buses ZIB que no 
poseen generación ni carga, si 
únicamente un bus es 
inobservable, aplicando la ley de 
corriente de Kirchhoff se puede 
hacer visible.  
• Regla 3: Si es conocido el fasor 
de voltaje en los dos extremos de 
la línea, el valor fasorial de la 
corriente se puede obtener.  
 
Las siguientes ecuaciones objetivo y 
restricción son aplicadas considerando la 
observabilidad y la redundancia para 
minimizar la cantidad de PMU.  
F.O.: 
 
𝑚𝑖𝑛 𝑛 𝑃𝑀𝑈 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1
∀ 𝑖 ∈ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠
 (17) 
Sujeto a: 
𝑓(𝑥) ≥ 1 (18) 
 
𝑚𝑎𝑥 𝑅 =(𝑛𝑃𝑀𝑈, 𝑈𝑃𝑀𝑈) (19) 
 
𝑋𝑖 + ∑ 𝑋𝑖 ≥ 𝛼𝑖
𝑛
𝑗=1
∀ 𝑖 ∈ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠
 (20) 
Donde:  
𝑛𝑃𝑀𝑈: representa el número de PMU. 
𝑈𝑃𝑀𝑈: representa el nodo de ubicación.  
𝑛: representa el número de nodos del 
sistema.   
𝑊𝑖: es el proceso de acuerdo con el costo 
de implementación por PMU en el bus i.  
𝑋𝑖: representa una variable binaria de 
ubicación de PMU.  
 
 𝑋𝑖 ={
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑃𝑀𝑈 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖




 𝛼𝑖: representa una variable binaria de 
observabilidad.  
 
 𝑚𝑎𝑥 𝑅 =(𝑛𝑃𝑀𝑈, 𝑈𝑃𝑀𝑈) (22) 
 
A continuación, se presenta el algoritmo 
de la mitología planteada para la 
optimización de unidades de mediciones 
fasoriales.  
 
Algoritmo 1: Ubicación óptima de 
PMU sin contingencia.  
Paso 1: Datos de inicialización 
𝐶𝑀𝑛𝑥𝑛: Matriz de conectividad 
𝑊𝑖: Se asigna el mismo valor para todas 
las PMU 
Paso 2: Aplicación de reglas de 
observabilidad 
Paso 3: Minimización de PMU 
F.O:         𝑚𝑖𝑛 𝑛 𝑃𝑀𝑈 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1
∀ 𝑖 ∈ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠
   
Sujeto a:       𝑓(𝑥) ≥ 1 
𝑚𝑎𝑥 𝑅 = (𝑛𝑃𝑀𝑈, 𝑈𝑃𝑀𝑈) 
𝑋𝑖 + ∑ 𝑋𝑖 ≥ 𝛼𝑖
𝑛
𝑗=1
∀ 𝑖 ∈ 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠
 
Paso 4: Mostrara resultados de la 
optimización  
 
Una vez aplicado la metodología antes 
mencionada se obtiene que, se requiere de 
3 PMU las mismas que deben ser 
ubicadas en el Bus 4, Bus 7 y bus 9 en el 
sistema para obtener una visibilidad 
completa de todo el SEP. En la fig.3 se 
muestra la ubicación óptima de las PMU 
para el modelo de prueba IEEE 9 barras. 
A través de las PMU ubicadas en el SEP 
se obtendrán las señales de corriente y 
voltaje que serán objeto de estudio y las 
mismas alimentarán al filtro Kalman para 
lograr identificar cuando se produce una 
falla eléctrica.  
Bus 1
Bus 2 Bus 3
Bus 4
Bus 5 Bus 6

































Para el caso de estudio se ubicó un 
amperímetro en cada extremo de las 
líneas de transmisión los cuales permiten 
obtener la intensidad de las tres fases que 
comprende la línea.   
1.7. Método de Identificación de 
Fallas Eléctricas en Líneas de 
Transmisión Basado en el 
Filtro Kalman.  
El filtro Kalman es un algoritmo que 
estima un proceso usando una forma de 
realimentación y control, el filtro estima 
el estado del proceso en un tiempo y 
después obtiene la realimentación en 
forma de mediciones ruidosas. Las 
ecuaciones que forman el filtro Kalman 
están formadas por dos secciones; la 
primera sección comprende la parte de 
actualización de tiempo, las ecuaciones 
que forman parte de la segunda sección 
son las de actualización de medidas 
(corrección). A continuación, se 
describen las ecuaciones de estados para 

























] 𝑖𝑜 (23) 
 
El modelo de ecuaciones de estado se 
obtuvo a partir de las ecuaciones 
planteadas en el modelo pi de la línea de 
transmisión aplicando leyes de Kirchhoff 
para voltajes y corrientes.  
Figura 3. Ubicación Óptima PMU. 
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Mientras que, como resultado a la salida 
del sistema de las ecuaciones de estado 
que describen el comportamiento de la 
línea se obtiene lo siguiente: 
 
𝑌 = 𝐶𝑥 + 𝑣 (24) 
 
Donde:  
𝑌: Salida estimada por el sistema de 
ecuaciones de la línea de transmisión.  
𝐶𝑥: variable controlada o monitoreada. 
La salida obtenida de las ecuaciones de 
estado de la línea, son ingresadas 
nuevamente al filtro para la actualización 








𝐾: es la ganancia Kalman. 
𝑣: es la señal de ruido de las mediciones. 
El modelo matemático del filtro Kalman 
toma como datos de inicio el estado de un 
sistema en el intervalo de un tiempo t, es 
decir, que este evolucionó desde un 
estado anterior en el tiempo  (𝑡 − 1) 
conforme expresa la ecuación (26). 
 
 ?̇?𝑡 = 𝐴𝑡𝑋𝑡−1 + 𝐵𝑡𝑢𝑡 + 𝑤𝑡 (26) 
 
Donde: 
𝑥𝑡: es el vector de estado que contiene los 
términos de interés para el sistema en el 
tiempo t. 
𝐴𝑡: es la matriz de transición de estado. 
𝐵𝑡: es la matriz de entrada de control. 
𝑢𝑡: es el vector que contiene las entradas 
de control.  
𝑤𝑡:es el vector que contiene los términos 
de ruido del proceso.    
Como resultados a la salida (𝑦) del filtro 
se obtiene, ecuación (27). 
 
 𝑦 = 𝐶𝑥,𝑒𝑠𝑡 + 𝑣 (27) 
Donde:  
𝑦: salida estimada por el filtro.  
𝐶𝑥: variable controlada estimada.  
Considerando la ecuación (27) el modelo 
a la salida del filtro, para el sistema del 
caso de estudio se obtiene el siguiente: 
 








Los términos 𝑤 y 𝑣 son considerados 
como ruido blanco, es decir, poseen una 
distribución probabilística de tipo 
gaussiano. Es por ello por lo que en la 
ecuación (29) y (30) la media está 
representado por el cero, y la medición de 
la covarianza representan los términos  𝑄𝑐 
y 𝑅𝑐 para cada uno de los ruidos.  
  
 𝑤~(0,𝑄𝑐)  (29) 
 
 𝑣~(0, 𝑅𝑐)  (30) 
 
En la fig.4 se presenta a través de un 
diagrama de bloques la estructura de 
cómo está formado el filtro Kalman.   
   
-+ +












Una vez descrito la parte matemática del 
filtro Kalman, en este artículo se pretende 
aplicar esta metodología para ubicar las 
diferentes fallas que pueden suscitar en el 
sistema de transmisión eléctrico. Como se 
había indicado en el apartado anterior, las 
señales de pre-falla y falla fueron 
obtenidos del simulador EMPT y 
posterior a ello son llevadas al software 
de Matlab donde se implementó dicho 
método.  
Las señales de corriente de las fases (A- 
B- C) son las principales que alimentan al 
filtro, es decir, para el caso de estudio al 
filtro se ingresó una señal base y la señal 
con falla. De acuerdo con los parámetros 
establecidos, el momento que presente 
una diferencia entre la señal base y la con 
falla el filtro muestra una tercera señal, la 
misma que contiene la señal del error, 
basado en ese principio son identificadas 
los diferentes tipos de fallas eléctricas.  
Kalman.  
Figura 4. Diagrama de bloques Filtro 
Kalman. 
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1.8. Cálculo de distancia de la 
falla.  
La distancia a la que se genera una falla 
es un factor indispensable en los sistemas 
de potencia, puesto que una vez conocido 
la distancia a la cual se genere la falla se 
puede movilizar al personal a verificar en 
caso de no reconectarse por sí sola la 
línea. Este factor permite minimizar 
tiempo y volver a reestablecer el sistema 
lo más pronto posible. Para ello, se aplica 
la metodología de la onda viajera, la cual 
básicamente se fundamenta en medir los 
tiempos de arribo de las ondas una vez 
que se genere una falla.  
Matemáticamente se expresa a través de 



































𝑣𝑖𝑗: velocidad del nodo i al nodo j. 
𝐼𝑠𝑐𝑖𝑗: corriente de falla del nodo i al j. 
𝐶𝐿𝑇𝑖𝑗: capacitancia de la línea de 
transmisión del nodo i al nodo j. 
𝐿𝐿𝑇𝑖𝑗: inductancia de la línea de 
transmisión desde el nodo i al nodo j. 
𝑇1: tiempo del nodo i al nodo j. 
𝑇2: tiempo del nodo j al nodo i. 
Las letras j,i hacen referencia a las 
medidas tomadas desde el nodo j hacia el 
i en este caso las capacitancias e 
inductancias serán las mismas tanto para 
los nodos i,j y j,i.  
En la Fig. 5 se puede observar cómo se 
encuentran distribuidos en el modelo Pi 
de una línea de transmisión los 
parámetros menciones en las ecuaciones 
que forman parte de la onda viajera. Las 
letras i,j representan los nodos 
(subestaciones) a las cuales conectan la 










Algoritmo 2: Ubicación y 
Clasificación de Fallas Eléctricas 
Basado en el Filtro Kalman. 
Paso 1: Llamado al algoritmo de 
optimización de PMU 
Paso 2: Obtener las señales de voltaje 
y corriente en pre falla y falla de las 
PMU. 
𝐼𝑓𝑎: Corriente de falla fase A. 
𝐼𝑓𝑏: Corriente de falla fase B 
𝐼𝑓𝑐: Corriente de falla fase C 
Paso 3: Definir parámetros requeridos 
por el filtro Kalman.  
A, B: Matriz del modelo de estado 
V: Ruido blanco 
Q: Varianza del ruido 
Paso 4: Predicción.  
𝑋 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝑊  
𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝑣  






𝑋𝑒𝑠𝑡 = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑢 + 𝐾(𝑌 − 𝐶𝑋)  
𝑦 = 𝐶 ∗ 𝑋𝑒𝑠𝑡 + 𝑣  
for j=1:1:1001 
          Análisis fase A 12isp.12; 
          xa= [i; v]; 
          [Xest, Y,y]=kalmanFun; 
          xa=Xest; 
          error=y-Y; 
                 if error≤-20, error ≥20 
                 a=a+1; 
          12isp.(‘Falla Monofásica Fase 
A’) 
          Análisis fase A nodo j; 
          Xa1= [i; v]; 
          [Xest, Y, y] =kalmanFun; 
Figura 5. Modelo Pi línea de 
transmisión. 
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          Xa1=Xest; 
          end 
end  
Paso 6: Repetir el paso 4 y 5 para las 
fases B y C.  








Paso 8: Mostrar resultados  
Paso 9: Fin 
 
 
La función denominada kalmanFun, es 
aquella que posee los parámetros del 
filtro Kalman, es decir, las matrices del 
modelo matemático de la línea de 
transmisión llevados a un modelo de 
ecuaciones de estado; ecuación (23), (24), 
(25). Esta función fue creada con el 
objetivo de minimizar líneas de código en 
la programación. Por otra parte, el error 
es calculado en función de las señales 
obtenidas de pre falla y post falla, es por 
ello por lo que estos valores se obtuvieron 
de un previo calculo en función de las 
señales antes mencionadas. En el caso de 
implementar en la vida real, este análisis 
se debería realizar para cada una de las 
señales que tomen las PMU. Para el 
actual trabajo se realizó el análisis para 
1001 muestras que fueron tomadas para 
cada una de las fases.  
 
4. Análisis de Resultados. 
Los resultados obtenidos con el filtro de 
Kalman permiten visualizar e identifica r 
cuando se produce una falla en una línea 
de transmisión. El algoritmo del filtro de 
Kalman se basa en las corrientes de 
cortocircuito obtenidas del sistema de 
potencia, específicamente de las líneas de 
transmisión para su posterior análisis.  En 
la Fig.6 se muestra las señales en pre-falla 
y falla separadas por fase. Como se puede 
observar en la fase A se genera una falla 
monofásica a una distancia de 50 km, la 
cual se da a los 0.02 segundos y la misma 
es despejada en 1 ms después de haberse 
producido. Estas señales son de utilidad 
para aplicar en la metodología propuesta 
y lograr alcanzar el objetivo que es el de 
ubicar y clasificar los diferentes tipos de 





En la Fig. 7 se puede evidenciar la 
detección de la falla con el método 
propuesto, las curvas de color azul y 
verde representan las señales de corriente 
obtenidas de las PMU ubicadas en los 
extremos de la línea de transmisión, 
mientras que, la curva de color amarillo 
representa la estimación realizada por el 
filtro, el momento que detecta una 
diferencia entre señales son ploteados los 
asteriscos de color rojo los cuales indican 
el momento exacto donde se genera la 
falla, de igual forma la fase en la cual 
surgió la misma, es decir, identifica el 
tipo de falla que se generó basándose en 
las fases que presenten una diferencia que 
supere al error establecido. El algoritmo 
está diseñado de tal forma que el 
momento que detecta la presencia de una 
falla se detiene automáticamente y 
muestra una alerta indicando el tipo de 
falla y la línea donde se generó. 
Posteriormente, se aplica la metodología 
de la onda viajera para obtener una 
aproximación de la distancia de falla en 
kilómetros (km). Los resultados se 
presentan en la tabla 5.  
 





En la Fig.8 se simula una falla bifásica 
producida en las fases A-C, la misma fue 
generada a una distancia de 80 km, con 
los mismos tiempos que se simuló para 





En la Fig.9 se representa la detección de 
la falla bifásica en las fases A-C, donde 
los asteriscos de color rojo muestran el 





En la Fig. 10 se realizó la simulación de 
una falla trifásica a una distancia de 30 
km. El tiempo en el cual se dio la falla es 
de 0.02 segundos, y una vez transcurrido 
un segundo se da el despeje de esta. La 
resistencia de falla con la cual se simuló 
la falla es igual a 1Ω. Cabe recalcar que 
la distancia de esta línea de transmisión es 
igual a 100 km. Los parámetros de cada 
una de las líneas se especifican en la tabla 
3. Los parámetros están dados en p.u con 




Figura 10.  Falla trifásica 
En la Fig.11 se presenta la ubicación de la 
falla trifásica la cual fue generada en la 
línea 3 del SEP. De igual forma los 
asteriscos de color rojo representan el 
momento en el que el algoritmo detecta la 





A continuación, en la tabla 5 se presenta los 
resultados de las distancias calculadas para 
una falla monofásica producida en la fase 
A. Para cada una de las fallas se generó 
Figura 7. Detección de la falla 
Figura 8. Falla bifásica A-C 
Figura 9. Detección de falla bifásica 
Figura 11. Ubicación falla trifásica 
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nueve pruebas con un intervalo de 10 km 
hasta alcanzar los 90 km. Sim embargo, en 
las mediciones inferiores a 50 km el error 
es mayor al 12%. La justificación se 
presenta en la sección de conclusiones.  
 













5  50 43.954 12.092 
6  60 57.053 4.911 
7  70 68.404 2.279 
8  80 78.344 2.07 
9  90 87.362 2.930 
 
En la tabla 6 se presentan los resultados 
de las distancias calculadas para una falla 
bifásica en la línea de transmisión 2, a una 
distancia de 80 km, sin embargo, el 
cálculo fue realizado cada diez 
kilómetros para identificar el error que 
presenta el cálculo realizado con el 
método de la onda viajera.  
 











5 50 44.222 11.556 
6 60 54.966 8.389 
7 70 64.923 7.251 
8 80 74.202 7.247 
9 90 81.488 9.457 
 
Para una falla bifásica el error únicamente 
se presenta significativamente en las 
medidas de 20, 30 y 40 km como se puede 
observar en la Fig.13.  
La tabla 7 presenta las mediciones 
realizadas para el cálculo de la distancia de 
una falla trifásica en la línea 3. 
 
 Tabla 7: Cálculo de la distancia falla 










5 50 48.391 3.218 
6 60 57.184 4.693 
7 70 67.38 3.742 
8 80 77.058 3.667 
9 90 88.174 2.028 
  
4.1. Ventajas del Obtenidas en la 
Presente Investigación.  
Una de las principales ventajas que se 
puede recalcar de este método es que, en 
comparación con [8] , el actual método no 
requiere de un tratamiento de señales 
previo a su análisis, es decir, los datos que 
se obtienen en dominio del tiempo 
pueden ser tratados directamente con el 
filtro, es por ello que, el filtro empleado 
es de tiempo continuo. Cabe recalcar que 
existen varios tipos de filtros Kalman que 
fueron adaptados para diferentes 
aplicaciones, entre ellos tenemos el filtro 
de Kalman de tiempo discreto.  
Los métodos tradiciones requieren de una 
alta velocidad de muestreo de señales, 
mientras que este método por su 
característica de estimador puede 
predecir el siguiente paso en función del 
modelo de la línea. Además, este método 
únicamente requiere de las señales en 
dominio del tiempo.  
5. Conclusiones 
La metodología planteada permitió ubicar 
y clasificar cada uno de los tipos de falla 
basándose en las señales de corriente y 
voltaje obtenidas del simulador EMPT. El 
filtro trabaja con las señales en el dominio 
del tiempo por lo que no requiere de otros 
procesos matemáticos para su operación. 
Sin embargo, requiere de un modelo 
matemático que represente el 
comportamiento de la línea de 
transmisión, puesto que basado en el 
modelo realiza el proceso de estimación. 
El modelo matemático de la línea de 
transmisión fue desarrollado en función 
de los parámetros de inductancia, 
resistencia y capacitancia de esta. 
 Para el sistema IEEE de 9 barras se 
obtuvo que, ubicando las PMU en las 
barras 4, 7 y 9 es posible obtener una 
visibilidad completa de todos los 
parámetros eléctricos que son objeto de 
estudio del SEP.   
Respecto a la medición del punto de falla 
se presentó cierto inconveniente con las 
medidas inferiores a los 50 km, las 
mismas presentan un error muy elevado, 
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de acuerdo con estudios anteriores 
aplicando esta metodología, cuando se 
produce una falla cerca a la barra la 
distancia varia como consecuencia de la 
impedancia de falla, una posible 
alternativa podría ser considerar las 
mediciones desde el otro extremo de la 
línea y así obtener un resultado próximo 
al real. Mientras que, las distancias 
superiores a los 50 km presentan un error 
igual a 3.18 km para el caso de la falla 
monofásica, y para la falla bifásica es de 
14.06 km. Es por ello por lo que se 
consideró para el análisis únicamente las 
medidas que se presentan en las tablas; 4, 
5 y 6.  
 
6. Trabajos futuros  
Generar un modelo que permita ubicar 
fallas eléctricas en sistemas de 
transmisión de doble circuito o más. 
Analizar fallas eléctricas en sistemas 
desbalanceados.  
Analizar la eficacia utilizando un filtro de 
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UBICACIÓN Y LOCALIZAZCIÓN DE FALLAS ANÁLISI DE RESULTADOS CON OTROS MÉTODOS VALIDACIÓN DE RESULTADOS
SOLUCIÓN DADA MEDIANTE
